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ON-HK.9020.1.56.2024 Konin, dnia 12 lutego 2024 r. 

 

OCENA OKRESOWA  

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

w wodociągu publicznym Głodowo, gm. Golina 

za rok 2023 

   Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Koninie w oparciu o:  

  1) sprawozdania z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:  

➢ wykonywanych w ramach nadzoru urzędowego: 

• przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie                 

wg sprawozdań: Nr W-177/2023 z dnia 24.02.2023 r., Nr W-903-906/2023 z dnia 10.08.2023 r., 

Nr W-929-934/2023 z dnia 14.08.2023 r., 

• przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Poznaniu wg sprawozdania: Nr N/551/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 

21.03.2023 r., 

➢  wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej:  

• przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg 

sprawozdań Nr: W-42-S/2023 z dnia 26.01.2023 r., W-63-S/2023 z dnia 27.01.2023 r.  

W-233-S/2023 z dnia 10.03.2023 r., W-325-S/2023 z dnia 12.04.2023 r., W-467-470-S/2023 z dnia 

26.05.2023 r., W-654-S/2023 z dnia 29.06.2023 r., W-718-S/2023 z dnia 14.07.2023 r., W-724-

726-S/2023 z dnia 14.07.2023 r., W-1128-S/2023 z dnia 25.10.2023 r., W-1204-S/2023 z dnia 

09.11.2023 r., W-1356-S/2023 z dnia 07.12.2023 r., W-1366-S/2023 z dnia 11.12.2023 r., 

• przez Laboratoria Badawcze GBA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wg sprawozdań z 

badań Nr: P/0/07/2023/776/M/4 z dnia 12.09.2023 r., P/0/07/2023/776/F/34 z dnia 14.09.2023 r., 

2) analizę podejmowanych działań naprawczych, 

  3) prowadzony nadzór oparty na § 20 cytowanego na wstępie rozporządzenia    

STWIERDZA 

że woda z wodociągu publicznego Głodowo, gm. Golina 

od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r. w badanym zakresie spełniała wymagania określone  

w załącznikach 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  



 

 Strona 2 z 2 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Koninie monitorował jakość wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi, pobieranej w ramach kontroli urzędowej jak i kontroli wewnętrznej w stałych, 

ustalonych punktach poboru, zgodnie z zatwierdzonym rocznym harmonogramem poboru prób wody na rok 

2023. 

W analizowanym okresie nie wystąpiły okoliczności, które zobowiązywałyby przedsiębiorcę do 

podejmowania działań naprawczych. 

 ……………………………………… 

 Podpis PPIS w Koninie 

 

 

Otrzymują: 

 

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Koninie; ePUAP: /Zuw/SkrytkaESP 

2. Burmistrz Miasta i Gminy Golina; ePUAP: /Golina/SkrytkaESP 

3. a/a. 
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